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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓๙  (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓)  และมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  โดยค ําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎหมาย
กระทรวงไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี
“หองแถว”   หมายความวา   อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป

มีผนังรวมแบงอาคารเปนคหูาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว”    หมายความวา   อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป

มีผนังรวมแบงอาคารเปนคหูาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว”  หมายความวา  หองแถวหรือตึกแถวท่ีใชเปนทีอ่ยูอาศัย  ซ่ึงมีท่ีวางดานหนาและดานหลัง

ระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด”   หมายความวา   อาคารท่ีใชเปนทีอ่ยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบานมีผนงั

รวมแบงอาคารเปนบาน มีท่ีวางระหวางร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารดานหนา  ดานหลัง  และดานขางของแตละบาน
และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน

“อาคารอยูอาศัยรวม”    หมายความวา   อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปน
ท่ีอยูอาศัยสํ าหรับหลายครอบครัว    โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสํ าหรับแตละครอบครัว  มีหองนํ ้า
หองสวม  ทางเดิน  ทางเขาออก  และทางข้ึนลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน

หมวด ๑
แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย
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ขอ ๒  อาคารดังตอไปน้ีตองมีวิธีการเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยตามท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงน้ี
(๑)  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  บานแฝด
(๒)  อาคารท่ีใชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน  เชน โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  สถานพยาบาล

สถานศึกษา  หอสมุด  สถานกีฬาในรม  ตลาด  หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานบริการ  ทาอากาศยาน  อาคารจอดรถ
สถานีขนสงมวลชน  ที่จอดรถ  ทาจอดเรือ  ภัตตาคาร  สํ านักงาน  สถานที ่  ทํ าการของราชการ  โรงแรม  และอาคาร
พาณิชย  เปนตน

(๓)  อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีต้ังแต .๔ หนวยข้ึนไป  และหอพัก
(๔)  อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ท่ีมีความสูงต้ังแต  ๓  ช้ันข้ึนไป

ขอ ๓  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  และบานแฝด  ท่ีมีความสูงไมเกิน  ๒  ช้ัน  ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือ
ถืออยางใดอยางหน่ึงตามชนิดและขนาดท่ีกํ าหนดไวในตารางที่    ๑   ทายกฎกระทรวงน้ี
จํ านวนคูหาละ ๑ เครื่อง

อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตามวรรคหน่ึง  ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึง่ตามชนิดและ
ขนาดที่กํ าหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึง  สํ าหรับดับเพลิงทีเ่กิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันไว ๑ เครื่อง  ตอพื้นที่
อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  ทุกระยะไมเกิน ๔๕ เมตร   แตไมนอยกวาช้ันละ ๑ เครื่อง

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น
อาคารไมเกิน ๑.๕๐ เมตร  ในที่มองเห็นสามารถอานค ําแนะน ําการใชได  และสามารถนํ าไปใชงานไดโดยสะดวก  และ
ตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา

ขอ ๔  หองแถว   ตึกแถว   บานแถว   และบานแฝด    ท่ีมีความสูงไมเกิน  ๒  ช้ัน   ตองมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมติดต้ังอยูในอาคารอยางนอย  ๑  เครื่องทุกคูหา

หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  และบานแฝด  ท่ีมีความสูงเกิน  ๒  ช้ัน  ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดต้ัง
อยูภายในอาคารอยางนอย  ๑  เครื่อง   ทุกชั้นและทุกคูหา

ขอ ๕  อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ   ๓   วรรคหนึ่ง     ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทกุช้ันในหลังเดยีวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตา
รางเมตร  ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ันดวย

ขอ ๖  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ  ๔  และขอ  ๕  อยางนอยตองประกอบดวย
(๑) อุปกรณแจงเหตุทีมีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณสงสัญญาณ

เตือนเพลิงไหมท ํางาน

(๒) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยูใน
อาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือใหหนีไฟ

ขอ ๗  อาคารตามขอ  ๒  (๒)  และ  (๓)  ท่ีมีความสูงต้ังแต  ๒ ชั้นขึ้นไป  และอาคารตามขอ ๒ (๔)  ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  ในแตละช้ันตองมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษร
ขนาดท่ีมีความสูงไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร  หรือสัญลักษณท่ีอยูในต ําแหนงที่จะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา  และตองมี
แสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอทีจ่ะมองเหน็ชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม

หมวด  ๒
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แบบและจํ านวนของหองนํ้ าและหองสวม

ขอ ๘  อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  ตองมีหองนํ ้าและหองสวมไมนอยกวาจํ านวนท่ีกํ าหนดไวใน
ตารางท่ี  ๒  ทายกฎกระทรวงน้ี

จํ านวนหองน้ํ าและหองสวมท่ีกํ าหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึง  เปนจ ํานวนข้ันต่ํ าท่ีตองจดัใหมีแมวาอาคารน้ัน
จะมีพื้นที่อาคารหรือจ ํานวนคนนอยกวาท่ีกํ าหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึงก็ตาม

ถาอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํ านวนคนมากเกินกวาที่กํ าหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งจะตองจัดใหมีหอง
นํ ้าและหองสวมเพ่ิมข้ึนตามอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารหรือจํ านวนคนที่มากเกินนั้น  ถามีเศษใหคิดเต็มอัตรา

ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีมิไดกํ าหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึง  ใหพิจารณาเทยีบเคียงลักษณะการใชสอย
ของอาคารน้ัน          โดยถือจ ํานวนหองน้ํ าและหองสวมท่ีกํ าหนดไวในตารางดังกลาว
เปนหลัก

ขอ ๙  หองนํ้ าและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ได   แตตองมีลักษณะท่ีจะรักษาความ
สะอาดไดงาย  และตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนท่ีหอง  หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ
ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนตํ่ าสุดตองไมต่ํ ากวา
๑.๘๐ เมตร

ในกรณีที่หองนํ้ าและหองสวมแยกกัน  ตองมีขนาดพื้นที่ของหองแตละหองไมนอยกวา ๐.๙๐ ตารางเมตร  และ
ตองมีความกวางภายในไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร  แตถาหองนํ ้าและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน  ตองมีพ้ืนท่ีภายในไม
นอยกวา  ๑.๕๐  ตารางเมตร

ขอ ๑๐  บอเกรอะ   บอซึมของสวมตองอยูหางจากแมน้ํ า   ค ู  คลอง  หรือแหลงนํ้ าสาธารณะไม
นอยกวา ๑๐ เมตร  เวนแตสวมท่ีมีระบบกํ าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดท่ีเหมาะสม  ทั้งนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทยดวยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ

ขอ ๑๑  สวนตาง  ๆ  ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมท่ีกํ าหนดไวใน
ตารางท่ี   ๓   ทายกฎกระทรวงน้ี

สถานท่ีอ่ืนท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึง่  ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กับความเขมที่ก ําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ ๑๒  ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจดัใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดย
วิธีกลก็ได

ขอ ๑๓  ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ     หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภท
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ตองมีประต ู    หนาตาง     หรือชองระบายอากาศดานติดกับอากาศภายนอกเปนพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา
รอยละสิบของพื้นที่ของหองนั้น  ทั้งนี้  ไมนับรวมพ้ืนท่ีของประตู  หนาตาง  และชองระบายอากาศท่ีติดตอกับหองอ่ืนหรือ
ชองทางเดินภายในอาคาร

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคบัแกอาคารหรือสถานท่ีท่ีใชเก็บของหรือสินคา
ขอ ๑๔  ในกรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ  ๑๓  ได    ใหจัดใหมี

การระบายอากาศโดยวิธีกลซ่ึงใชกลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศกลอุปกรณนี้ตองทํ างานตลอดเวลาระหวางท่ีใชสอยพ้ืนท่ีน้ัน 
และการระบายอากาศตองมีการนํ าอากาศภายนอกเขามาในพ้ืนท่ีไมนอยกวาอัตราท่ีกํ าหนดไวในตารางที่  ๔  ทายกฎ
กระทรวงน้ี

สํ าหรับหองครัวของสถานที่จ ําหนายอาหารและเคร่ืองดืม่  ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงทีเ่กิด
ของกล่ิน  ควัน  หรือกาซ  ท่ีตองการระบายในขนาดท่ีเหมาะสมแลว  จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอ่ืนของหองครัว
น้ันนอยกวาท่ีกํ าหนดไวในตารางตามวรรคหนึง่ก็ได     แตตองไมนอยกวา  ๑๒  เทาของปริมาตรของหองใน  ๑  ช่ัวโมง

สถานท่ีอ่ืนที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึง่ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราท่ีกํ าหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ ๑๕  ในกรณีทีจ่ดัใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนํ าอากาศ
ภายนอกเขามาในพ้ืนที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กํ าหนด
ไวในตารางที่  ๕  ทายกฎกระทรวงน้ี

สถานท่ีอ่ืนท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึง่  ใหัใชอัตราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กับอัตราท่ีกํ าหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ ๑๖  ต ําแหนงของชองน ําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล  ตองหางจากท่ีเกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศท้ิง
ไมนอยกวา ๕ เมตร   และสูงจากพ้ืนดินไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร

การนํ าอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิง้โดยวิธีกล  ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรํ าคาญแกประชา
ชนผูอยูอาศัยใกลเคยีง

ขอ ๑๗  โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล  สถานีขนสงมวลชน  สํ านัก
งาน  หางสรรพสินคา  หรือตลาด  ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํ ารองสํ าหรับกรณีฉุกเฉิน  เชน  แบตเตอรี่  หรือ
เครื่องกํ าเนิดไฟฟา  เปนตน   แยกเปนอิสระจากระบบทีใ่ชอยูตามปกติ  และสามารถทํ างานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจาย
พลังงานไฟฟาปกติหยุดทํ างาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํ ารองสํ าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง  ตองสามารถจายพลังงานไฟฟา
ไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(๑)  จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง  สํ าหรับเครื่องหมายแสดงทางออก
ฉุกเฉิน  ทางเดิน  หองโถง  บันได  บันไดหนีไฟ  และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม

(๒)  จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาทีใ่ชงานสํ าหรับหองไอ.ซี.ยู.  หองซี.ซี.ยู.  หองชวยชีวิตฉุกเฉิน
ระบบส่ือสาร  และเครื่องสูบนํ ้าดับเพลิง  เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีจะกอให
เกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ
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หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด

ขอ ๑๘  ในการยื่นค ําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ    ๒     ผูยื่นค ําขอจะตองแสดงแบบและ
วิธีการเก่ียวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย  แบบและจ ํานวนของหองนํ้ าและหองสวม  และระบบการจัดแสงสวาง
และการระบายอากาศ   สํ าหรับอาคารดังกลาวไปพรอมกับคํ าขอดวย

ขอ ๑๙  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกํ าหนดหลักเกณฑเก่ียวกับแบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ัง
ระบบการปองกันอัคคีภัย    แบบและจ ํานวนของหองนํ ้าและหองสวม   และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
สํ าหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว  ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวตามท่ีกํ าหนดไวในกฎหมายน้ัน

ขอ ๒๐  อาคารตามขอ  ๒   ท่ีไดกอสรางไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคบั   หากตอมาจะมีการดัดแปลงหรือ
เปล่ียนการใขใหแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาตไวใหดํ าเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงน้ี

   ใหไว ณ วันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
     พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 หนา ๔๓
เลม ๑๑๑  ตอนที่ ๒๓ ก   ราชกิจจานุเบกษา         ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๓๗

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา ๘ (๔) (๕)  และ (๖)  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอ ํานาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดแบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ัง
ระบบการปองกันอัคคีภัย  แบบและจ ํานวนของหองนํ้ าและหองสวม  ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ  และ
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ระบบจายพลังงานไฟฟาสํ ารองสํ าหรับกรณีฉุกเฉิน  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัย  การปองกันอัคคีภัย  การสาธารณ
สุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  และการผังเมือง  ดังนั้น  สมควรออกกฎกระทรวงกํ าหนดแบบวิธีการ  จํ านวนและ
ระบบดังกลาว  จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี

ตารางท่ี ๑  ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา

(๑)  หองแถว  ตึกแถว
     บานแถว  และบานแฝด
     ท่ีมีความสูงไมเกิน ๒ ช้ัน

(๒)  อาคารอ่ืนนอกจาก
      อาคารตาม (๑)

(๑)  นํ ้าอัดความดัน
(๒)  กรด-โซดา
(๓)  โฟมเคมี
(๔)  กาซคารบอนไดออกไซด
(๕)  ผงเคมีแหง
(๖)  เฮลอน  (HALON ๑๒๑๑)

(๑)  โฟมเคมี
(๒)  กาซคารบอนไดออกไซด
(๓)  ผงเคมีแหง
(๔)  เฮลอน  (HALON ๑๒๑๑)

๑๐  ลิตร
๑๐  ลิตร
๑๐  ลิตร

       ๓  กิโลกรัม
       ๓  กิโลกรัม
       ๓  กิโลกรัม

๑๐  ลิตร
       ๔  กิโลกรัม
       ๔  กิโลกรัม
       ๔  กิโลกรัม

ตารางท่ี ๒  จํ านวนหองน้ํ าและหองสวมของอาคาร
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ชนิดหรือประเภทของอาคาร หองสวม
ท่ีถาย
อุจจาระ

ท่ีถาย
ปสสาวะ

หองนํ้ า อางลางมือ

(๑)  อาคารอยูอาศัย ตอ ๑ หลัง ๑ - ๑
(๒)  หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพ่ือ
     การพาณิชยหรือพักอาศัยตอพ้ืนท่ี
     อาคารทุกช้ันรวมกันแตละคูหา
     ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑ - - -
     หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพ่ือ
     การพาณิชยหรือพักอาศัยตอพ้ืนท่ี
     อาคารทุกช้ันรวมกันแตละคูหาเกิน
     ๒๐๐ ตารางเมตร ๒ ๑ ๑ -
     หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพ่ือ
     การพาณิชยหรือพักอาศัย
     แตละคูหาที่สูงเกิน ๓ ช้ัน ๒ ๑ ๑ -
(๓)  โรงงาน
      (ก) ตอพื้นที่อาคารทุก ๔๐๐ ตารางเมตร
          สํ าหรับผูชาย ๑ ๑ ๑ ๑
      (ข) ตอพื้นที่อาคารทุก ๔๐๐ ตารางเมตร
          สํ าหรับผูหญิง ๒ - ๑ ๑
(๔)  โรงแรมและบานเชาพักช่ัวคราว
     ตอหองพัก ๑ หองพัก ๑ - ๑ ๑
(๕)  อาคารชุด ตอ ๑ ชุด ๑ - ๑ ๑
(๖)  หอพักตอพ้ืนท่ีอาคาร ๕๐ ตารางเมตร ๑ - ๑ ๑

ชนิดหรือประเภทของอาคาร หองสวม
ท่ีถาย
อุจจาระ

ท่ีถาย
ปสสาวะ

หองนํ้ า อางลางมือ

(๗)  หอประชุมหรือโรงมหรสพ  ตอพ้ืนท่ีอาคาร
      ๒๐๐ ตารางเมตร  หรือตอ ๑๐๐ คน
      ที่ก ําหนดใหใชสอยอาคารน้ัน    ทั้งนี้
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      ใหถือจ ํานวนท่ีมากกวาเปนเกณฑ
      (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
      (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑
(๘)  สถานศึกษา
      (ก) สถานศึกษาชาย ตอจ ํานวนนักเรียน
          นักศึกษาชาย ๕๐ คน ๒ ๒ - ๑
      (ข) สถานศึกษาหญิง ตอจ ํานวนนักเรียน
          นักศึกษาหญิง ๕๐ คน ๓ - - ๑
      (ค) สหศึกษา ตอจ ํานวนนักเรียน
          นักศึกษา ๕๐ คน
          สํ าหรับนักเรียน นักศึกษาชาย ๑ ๑ - ๑
          สํ าหรับนักเรียน นักศึกษาหญิง ๑ - - ๑
(๙)  สํ านักงาน ตอพ้ืนท่ีอาคาร
     ๓๐๐ ตารางเมตร
     (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
     (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑
(๑๐) ภัตตาคาร ตอพ้ืนท่ีสํ าหรับตัง้โตะอาหาร
      ๒๐๐ ตารางเมตร
      (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
      (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑
(๑๑) อาคารพาณิชย ตอพ้ืนท่ีอาคาร
      ๒๐๐ ตารางเมตร
      (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
      (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑

ชนิดหรือประเภทของอาคาร หองสวม
ท่ีถาย
อุจจาระ

ท่ีถาย
ปสสาวะ

หองนํ้ า อางลางมือ

(๑๒)  สถานที่เก็บสินคา  ตอพ้ืนท่ีอาคาร
       ๑๐๐๐ ตารางเมตร ๑ ๑ - ๑
(๑๓)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
        สถานพยาบาล  ตอพ้ืนท่ีอาคาร
        ๒๐๐ ตารางเมตร
        (ก)  สํ าหรับผูชาย ๒ ๒ - ๑
        (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑
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(๑๔)  สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
       สถานบริการ  ตอพ้ืนท่ีอาคาร
       ๒๐๐ ตารางเมตร
       (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
       (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑
(๑๕)  อาคารสถานีขนสงมวลชน ตอพ้ืนท่ีอาคาร
       ๒๐๐ ตารางเมตร
       (ก)  สํ าหรับผูชาย ๒ ๔ - ๑
       (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๕ - - ๑
(๑๖)  อาคารท่ีจอดรถสํ าหรับบคุคลท่ัวไป
       ตอพ้ืนท่ีอาคาร ๑๐๐๐ ตารางเมตร
       (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๑ - ๑
       (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๑ - - ๑
(๑๗)  สถานกีฬาในรม  ตอพ้ื
       ๒๐๐ ตารางเมตร  หรือตอ ๑๐๐ คน
       ทั้งนี้ใหถือจํ านวนท่ีมากกวาเปนเกณฑ
       (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
       (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑

ชนิดหรือประเภทของอาคาร หองสวม
ท่ีถาย
อุจจาระ

ท่ีถาย
ปสสาวะ

หองนํ้ า อางลางมือ

(๑๘)  ตลาด  ตอพื้นที่อาคารทุก
        ๒๐๐ ตารางเมตร
        (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๒ - ๑
        (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๒ - - ๑
(๑๙)  สถานีบริการน้ํ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย
       วาดวยการเก็บรักษาน้ํ ามันเช้ือเพลิง
       และหรือสถานีบริการกาซตามกฎหมาย
       วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
       (ก)  สํ าหรับผูชาย ๑ ๑ ๑ ๑
       (ข)  สํ าหรับผูหญิง ๑ - ๑ ๑
(๒๐) อาคารช่ัวคราว  ตอพ้ืนท่ีอาคาร
       ๒๐๐ ตารางเมตร ๑ - - -
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ตารางท่ี  ๓  ความเขมของแสงสวาง

 ลํ าดับ สถานที ่(ประเภทการใช) หนวยความเขมของ
แสงสวางลักษ (LUX)

๑
๒
๓
๔

๕
๖

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

 ที่จอดรถ
ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม
หองพักในโรงแรมหรืออาคารอยูอาศัยรวม
หองนํ้ า หองสวมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม
สํ านักงาน หรือาคารอยูอาศัยรวม
โรงมหรสพ (บริเวณท่ีน่ังสํ าหรับคนดูขณะท่ีไมมีการแสดง)
ชองทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํ านักงาน
หรือสถานพยาบาล
สถานีขนสงมวลชน (บริเวณท่ีพักผูโดยสาร)
โรงงาน
หางสรรพสินคา
ตลาด
หองนํ้ า หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล
สถานีขนสงมวลชน หางสรรพสินคา หรือตลาด
หองสมุด หองเรียน
หองประชุม

๕๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๒๐๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
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๑๔ บริเวณที่ทํ างานในสํ านักงาน ๓๐๐

  

ตารางท่ี  ๔  อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล

               อัตราการระบายอากาศ
    ลํ าดับ      สถานที ่ (ประเภทการใช)        ไมนอยกวาจํ านวนเทาของ

       ปริมาตรของหองใน ๑ ช่ัวโมง
       ๑ หองนํ้ า หองสวมของท่ีพักอาศัยหรือสํ านักงาน      ๒
       ๒ หองนํ้ า หองสวมของอาคารสาธารณะ      ๔
       ๓ ที่จอดรถที่อยูตํ่ ากวาระดับพ้ืนดิน      ๔
       ๔ โรงงาน      ๔
       ๕ โรงมหรสพ      ๔
       ๖ อาคารพาณิชย      ๔
       ๗ หางสรรพสินคา      ๔
       ๘ สถานที่จ ําหนายอาหารและเครื่องดื่ม      ๗
       ๙ สํ านักงาน      ๗
     ๑๐ หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด      ๗
     ๑๑ หองครัวของที่พักอาศัย              ๑๒
     ๑๒                หองครัวของสถานที่จ ําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม    ๒๔
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ตารางท่ี ๕  อัตราการระบายอากาศในกรณีทีมี่ระบบการปรับภาวะอากาศ

ลํ าดับ สถานที ่ (ประเภทการใช)     ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร

   ๑      หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา)     ๒
   ๒      โรงงาน     ๒
   ๓      สํ านักงาน     ๒
   ๔      สถานอาบ อบ นวด                 ๒
   ๕      สถานท่ีสํ าหรับติดตอธุรกิจในธนาคาร     ๒
   ๖      หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด               ๒
   ๗      หองปฏิบัติการ     ๒
   ๘      รานตัดผม               ๓
   ๙      สถานกีฬาในรม               ๔
 ๑๐      โรงมหรสพ  (บริเวณท่ีน่ังสํ าหรับคนดู)               ๔
 ๑๑      หองเรียน     ๔
 ๑๒      สถานบริหารรางกาย     ๕
 ๑๓      รานเสริมสวย     ๕
 ๑๔      หองประชุม     ๖
 ๑๕      หองนํ้ า หองสวม   ๑๐
 ๑๖      สถานที่จ ําหนายอาหารและเคร่ืองดืม่

     (หองรับประทานอาหาร)   ๑๐
 ๑๗      ไนทคลับ  บาร  หรือสถานลีลาศ   ๑๐
 ๑๘      หองครัว   ๓๐
 ๑๙      สถานพยาบาล

     - หองคนไข               ๒
                    - หองผาตัดและหองคลอด               ๘
                    - หองชวยชีวิตฉุกเฉิน               ๕

     - หอง ไอ.ซี.ยู  และหอง ซี.ซี.ยู        ๕


