
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
เพือ่ความปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจ้าง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (7) และขอ้ 14 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศสวสัดกิารเก่ียวกบัสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานส าหรบัลกูจา้ง โดยวางมาตรการ
ปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจานเุบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2 ในประกาศนี ้

“นายจา้ง” หมายความวา่ ผูซ้ึ่งตกลงรบัลกูจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายคา่จา้งให ้และหมายความรวมถึงผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ างาน
แทนนายจา้ง ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบคุคล หมายความวา่ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ และหมายความรวมถึง ผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมายใหท้ างานแทนผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

“ลกูจา้ง” หมายความวา่ ผูซ้ึ่งตกลงท างานใหแ้ก่นายจา้งเพ่ือรบัคา่จา้งไม่วา่จะเป็นผูร้บัคา่จา้งดว้ยตนเองหรือไมก่็ตาม 

“อาคาร” หมายความวา่ อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
“อาคารไม”้ หมายความวา่ โครงสรา้งของอาคารในส่วนท่ีเป็นผนงั พืน้ หรือหลงัคาท่ีท าดว้ยไม้ 
“อาคารท่ีไหมไ้ฟชา้” หมายความว่า โครงสรา้งของอาคารในสว่นท่ีเป็นก าแพงปนู และเสาไมท่ี้ลกุไหมไ้ดช้า้ 

“อาคารทนไฟ” หมายความวา่ โครงสรา้งของอาคารในสว่นท่ีเป็นผนงั แผน่กัน้ พืน้ บนัได หลงัคา ขอบโครงหนา้ตา่ง กรอบกระจก 
ประต ูและสิง่ตกแตง่ภายในท่ีไม่พงัทลายขณะเผาไหมใ้นช่วงเวลาหนึ่ง 

“สถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัอย่างเบา” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีอาจเกิดเพลงิไหมไ้ด ้โดยเพลงินัน้เกิดจากวตัถหุรือ
ของเหลวท่ีมีอยู่หรือใชใ้นบรเิวณนัน้ ซึ่งไหมไ้ฟไดอ้ย่างชา้หรือมีควนันอ้ยหรือไมร่ะเบดิ 

“สถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัอย่างปานกลาง” หมายความว่า สถานท่ีท่ีอาจเกิดเพลงิไหมไ้ดโ้ดยเพลงินัน้เกิดจากวตัถุ
หรือของเหลวท่ีมีอยู่หรือใชใ้นบรเิวณนัน้ ซึ่งไหมไ้ฟไดอ้ย่างปานกลาง มีควนัปานกลางหรือมากแตไ่ม่เป็นพษิหรือไมร่ะเบดิได้ 

“สถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัอย่างรา้ยแรง” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีอาจเกิดเพลงิไหมไ้ดโ้ดยเพลงินัน้เกิดจากวตัถหุรือ
ของเหลวท่ีมีอยู่หรือใชใ้นบรเิวณนัน้ซึ่งไหมไ้ฟไดอ้ย่างรวดเรว็ หรือมีควนัซึ่งเป็นพษิหรือระเบดิได ้

“เพลงิประเภท เอ” หมายความวา่ เพลงิท่ีเกิดจากเชือ้เพลงิธรรมดา เช่น ไม ้ผา้ กระดาษ ยาง พลาสตกิ 

“เพลงิประเภท บี” หมายความวา่ เพลงิท่ีเกิดจากของเหลวตดิไฟ ก๊าซ และน า้มนัประเภทต่างๆ 

“เพลงิประเภท ซี” หมายความว่า เพลงิท่ีเกิดจากอปุกรณไ์ฟฟา้ หรือวตัถท่ีุมีกระแสไฟฟา้ 
“เพลงิประเภท ดี” หมายความวา่ เพลงิท่ีเกิดจากโลหะตา่งๆ ท่ีตดิไฟ แมกนีเซียม เซอรโ์คเนียม ไทเทเนียม 

“วตัถไุวไฟ” หมายความวา่ วตัถท่ีุมีคณุสมบตั ิตดิไฟไดง้่าย สนัดาปเร็ว 
“วตัถไุวไฟชนิดของเหลว” หมายความวา่ ของเหลวท่ีมีคณุสมบตัท่ีิสามารถระเหยเป็นไอท่ีอณุหภมูไิมเ่กินหน่ึงรอ้ยองศาเซลเซียส ไอ

ระเหยนีเ้ม่ือสมัผสักบัอากาศถา้จดุไฟก็จะติดได ้

“วตัถรุะเบดิ” หมายความวา่ วตัถรุะเบดิตามกฎหมายว่าดว้ยอาวธุปืน เครื่องกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทียมอาวธุ
ปืน 

“ระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั” หมายความวา่ สิง่ท่ีจัดท าหรือตดิตัง้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั 

“แผนปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั” หมายความวา่ แนวทางปฏิบตัท่ีิจะใชใ้นการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั 

“เครื่องดบัเพลงิ” หมายความวา่ เครื่องดบัเพลงิท่ีสามารถดบัเพลงิตามมาตรฐานท่ีก าหนดในมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมของ
ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 



“อธิบด”ี หมายความวา่ อธิบดีกรมแรงงานหรือผูซ้ึ่งอธิบดีมอบหมาย 

หมวด 1 

ขอ้ก าหนดทั่วไป 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 3 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ เก่ียวกบัการจดัอปุกรณด์บัเพลงิการเก็บรกัษาวตัถุ
ไวไฟและวตัถรุะเบดิ การก าจดัของเสียท่ีตดิไฟไดง้่าย การปอ้งกนัฟา้ผา่ การตดิตัง้ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้การจดัท าทางหนีไฟ 
รวมถึงการก่อสรา้งอาคารท่ีมีระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้แผนปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการเก่ียวกบัการตรวจตรา การอบรมการรณรงคป์อ้งกนั
อคัคีภยั การดบัเพลงิ การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทกุขแ์ละการปฏิรูปฟ้ืนฟเูม่ือเกิดอคัคีภยัขึน้แลว้ 

ใหน้ายจา้งเก็บแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัไว ้ณ สถานท่ีท างานพรอ้มท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบได ้

ขอ้ 5 อาคารท่ีมีหลายสถานประกอบการตัง้อยู่ ใหน้ายจา้งของแตล่ะสถานประกอบการรว่มกนัจดัใหมี้ระบบและแผนปอ้งกนัและ
ระงบัอคัคีภยัในสว่นของอาคารท่ีใชร้ว่มกนั 

หมวด 2 

ความปลอดภยัเก่ียวกบัอาคารและทางหนีไฟ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 6 ในกรณีท่ีอาคารก่อสรา้งดว้ยวตัถซุึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัดงัตอ่ไปนี ้นายจา้งจะใหล้กูจา้งท างานไดไ้มเ่กินจ านวนชัน้
ของอาคารตามท่ีก าหนด ดงันี ้

(1) สถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอนัตรายจากอคัคีภยัอย่างเบา ส  าหรบัอาคารไมไ้ม่เกินสามชัน้ อาคารท่ีไหมไ้ฟชา้ไมเ่กินเจ็ดชัน้ 
และอาคารทนไฟไมจ่  ากัดจ านวนชัน้ 

(2) สถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัอย่างปานกลาง ส  าหรบัอาคารไมไ้มเ่กินสองชัน้ อาคารท่ีไหมไ้ฟชา้ไมเ่กินหกชัน้ และ
อาคารทนไฟไมจ่  ากดัจ านวนชัน้ 

(3) สถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัอย่างรา้ยแรง ส  าหรบัอาคารไมไ้มเ่กินหน่ึงชัน้ อาคารท่ีไหมไ้ฟชา้ไมเ่กินส่ีชัน้ และ
อาคารทนไฟไมจ่  ากดัจ านวนชัน้ 

ในกรณีท่ีนายจา้งไดจ้ดัใหมี้ระบบน า้ดบัเพลงิอตัโนมตัหิรือสารเคมีฉีดดบัเพลงิอตัโนมตัไิวจ้  านวนชัน้ของอาคารท่ีใหล้กูจา้งท างาน
ตามวรรคหนึ่งสามารถเพิ่มขึน้ไดอี้กสองชัน้ 

ขอ้ 7 ในกรณีท่ีนายจา้งประกอบกิจการผลติโดยมีหรือใชส้ิง่ใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดการระเบดิอย่างรา้ยแรงหรือตดิไฟไดง้่าย นายจา้งตอ้ง
ปฏิบตัดิงันี ้

(1) จดัแยกอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบกิจการผลติดงักลา่วออกตา่งหากจากอาคารอ่ืน 

(2) ใหมี้ลกูจา้งท างานในอาคารดงักลา่วในจ านวนนอ้ยท่ีสดุเฉพาะท่ีจ าเป็น 

ขอ้ 8 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ช่องทางผา่นสูท่างออกซึ่งมีความกวา้งของช่องทางไมน่อ้ยกวา่หนึ่งเมตรสบิเซนตเิมตร 
ส าหรบับรเิวณท่ีมีเครื่องจกัรตดิตัง้อยู่หรือมีกองวตัถสุิง่ของหรือผนงัหรือสิง่อ่ืนนายจา้งตอ้งจดัใหมี้ช่องทางผา่นสูท่างออกซึ่งมีความ

กวา้งของช่องทางไมน่อ้ยกวา่แปดสบิเซนตเิมตร 
ในกรณีท่ีพนกังานตรวจแรงงานพบวา่อาจเกิดอนัตรายไดจ้ากเครื่องจกัร ขนาดของชิน้งาน เศษวตัถ ุการวางตัง้หรือกองวตัถสุิง่ของ 

จะก าหนดใหมี้ช่องทางผา่นสูท่างออกท่ีกวา้งกวา่ท่ีก าหนดในวรรคสองก็ไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 9 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ทางออกและทางออกสดุทา้ย ดงัตอ่ไปนี ้



(1) ใหมี้ทางออกทกุชัน้อย่างนอ้ยสองทางท่ีสามารถอพยพลกูจา้งทัง้หมดออกจากบรเิวณท่ีท างานออกสูท่างออกสดุทา้ยไดภ้ายใน
เวลาไมเ่กินหา้นาทีโดยปลอดภยั 

(2) ช่องทางผา่นไปสูท่างออกหรือหอ้งบนัไดฉกุเฉินตอ้งมีระยะห่างจากจดุท่ีลกูจา้งท างานไมเ่กินสบิหา้เมตร ส  าหรบัสถานท่ีซึ่งมี
สภาพเส่ียงตอ่การเกิดอนัตรายจากอคัคีภยัอย่างรา้ยแรงและไมเ่กินสามสบิเมตร ส  าหรบัสถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอนัตรายจาก
อคัคีภยัอย่างปานกลางหรืออย่างเบา 

หอ้งบนัไดฉกุเฉินจะตอ้งสามารถปอ้งกนัไฟและควนัหรือมีช่องทางฉกุเฉินท่ีมีผนงัทนไฟ 

(3) ช่องทางผา่นสูป่ระตทูางออกสดุทา้ยภายนอกอาคารตอ้งมีความกวา้งอย่างนอ้ยไมต่  ่ากว่าหนึ่งเมตรสบิเซนตเิมตร ในกรณีท่ีมี
คนงานเกินหา้สบิคนขึน้ไป ขนาดของความกวา้งของทางออกสดุทา้ยตอ้งกวา้งขึน้อีกหกสบิเซนตเิมตร หรือมีช่องทางเพิม่ขึน้อีกอย่างนอ้ยหนึ่ง
ช่องทาง 

(4) ทางออกสดุทา้ยตอ้งไปสูบ่รเิวณท่ีปลอดภยั เช่น ถนน สนาม 

ขอ้ 10 บนัไดในสถานประกอบการ ใหน้ายจา้งปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) บนัไดและชานบนัไดในอาคารตัง้แต่ส่ีชัน้ขึน้ไปใหส้รา้งดว้ยวตัถทุนไฟ 

(2) อาคารตัง้แตส่ามชัน้ขึน้ไป ถา้หลงัคามีความลาดเอียงหนึ่งในส่ีหรือนอ้ยกวา่ จะตอ้งมีบนัไดหนีไฟท่ีออกสูห่ลงัคาซึ่งสรา้งดว้ยวตัถุ
ทนไฟอย่างนอ้ยหนึ่งบนัได 

(3) ใหท้ าเครื่องหมายหรือสญัลกัษณท่ี์เห็นไดเ้ดน่ชดัชีน้  า จากบนัไดสูท่างออกภายนอก 

ในกรณีท่ีใชป้ลอ่งทางหนีไฟแทนบนัได เสน้ทางลงสู่ปล่องทางลงภายในปลอ่งตลอดจนพืน้ฐานของปลอ่งตอ้งใชว้สัดทุนไฟ และประตู
ปลอ่งตอ้งสรา้งดว้ยวสัดทุนไฟและปลอดภยัจากควนัไฟ น า้ หรือสิง่อ่ืนใดท่ีใชใ้นการดบัเพลงิ 

ขอ้ 11 ประตท่ีูใชใ้นเสน้ทางหนีไฟ จะตอ้งมีลกัษณะและคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 
(1) ตดิตัง้ในจดุท่ีเห็นชดัเจนโดยไมมี่สิง่ของกีดขวาง 
(2) ตอ้งเป็นชนิดท่ีเปิดเขา้ออกไดท้ัง้สองดา้นและปิดไดเ้อง 
(3) ตอ้งมใิช่ประตเูล่ือนแนวดิง่ ประตมูว้น และประตหูมนุ 

(4) ประตบูนัไดจะตอ้งมีความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ความกวา้งของช่องบนัได 

(5) ประตท่ีูเปิดสู่บนัไดจะตอ้งไมเ่ปิดตรงบนัได และมีชานประตอูย่างนอ้ยเท่ากบัความกวา้งของประตใูนทกุจดุท่ีประตเูปิดออกไป 

(6) ประตเูปิดออกสูภ่ายนอกอาคารตอ้งเป็นชนิดเปิดออกภายนอก หา้มปิด ผกูหรือลา่มโซ่ประตเูขา้ออกจากอาคารในขณะท่ีมี
ลกูจา้งปฏิบตังิาน 

(7) สว่นของประตตูอ้งสรา้งดว้ยวตัถทุนไฟ 

ขอ้ 12 ใหน้ายจา้งจดัเก็บวตัถตุา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) วตัถเุม่ือรวมกนัแลว้จะเกิดการลกุไหมใ้หแ้ยกเก็บโดยมใิหป้ะปนกนั 

(2) วตัถซุึ่งโดยสภาพสามารถอุม้น า้หรือซบัน า้ไดม้าก ใหจ้ดัเก็บไวบ้นพืน้ของอาคารซึ่งรองรบัน า้หนกัท่ีเพิ่มขึน้ได  ้

ขอ้ 13 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เสน้ทางหนีไฟท่ีปราศจากสิง่กีดขวาง จากจดุท่ีลกูจา้งท างานในแตล่ะหน่วยงานไปสู่สถานท่ีท่ีปลอดภยั 

หมวด 3 

การดบัเพลงิ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 14 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้อปุกรณด์บัเพลงิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ระบบน า้ดบัเพลงิและอปุกรณป์ระกอบ 

(2) เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือ 



ขอ้ 15 ใหน้ายจา้งจดัระบบน า้ดบัเพลงิและอปุกรณป์ระกอบเพ่ือใชใ้นการดบัเพลงิ ดงัตอ่ไปนี้ 
(1) จดัเตรียมน า้ส  ารองไวใ้ชใ้นการดบัเพลงิโดยมีอตัราสว่นปรมิาณน า้ท่ีส  ารองตอ่เนือ้ท่ีอาคารตามตารางตอ่ไปนี ้ในกรณีท่ีไมมี่ท่อน า้

ดบัเพลงิของทางราชการในบริเวณท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่หรือมีแตป่รมิาณน า้ไมเ่พียงพอ 

เนือ้ท่ี ปรมิาณน า้ท่ีส  ารอง 

ไมเ่กิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลติร 

เกิน 250 ตารางเมตรแตไ่มเ่กิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลติร 

เกิน 500 ตารางเมตรแตไ่มเ่กิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลติร 

เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลติร 

(2) ระบบการสง่น า้ ท่ีเก็บกกัน า้ ป๊ัมน า้และการตดิตัง้จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากวศิวกรโยธา ซึ่งคณะกรรมการ
ควบคมุการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมรบัรอง และตอ้งมีการปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหายเม่ือเกิดเพลงิไหม้ 

(3) ขอ้ตอ่สายสง่น า้ดบัเพลงิเขา้อาคารและภายในอาคารจะตอ้งเป็นแบบเดียวกนัหรือขนาดเท่ากนักบัท่ีใชใ้นหน่วยดบัเพลงิของทาง
ราชการในทอ้งถิ่นนัน้ การตดิตัง้ตอ้งมีสิง่ปอ้งกนัความเสียหายท่ีจะเกิดจากยานพาหนะหรือสิง่อ่ืน 

(4) ขอ้ตอ่สายสง่น า้ดบัเพลงิและกระบอกฉีดท่ีใชฉี้ดเพลงิโดยทั่วไป จะตอ้งเป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากนักบัท่ีใชใ้นหน่วย
ดบัเพลงิของทางราชการในทอ้งถิ่นนัน้ซึ่งสามารถตอ่เขา้ดว้ยกนัได ้และตอ้งอยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดด้ี 

(5) สายสง่น า้ดบัเพลงิตอ้งมีความยาวหรือตอ่กนัใหมี้ความยาวเพียงพอท่ีจะควบคมุบริเวณท่ีเกิดเพลงิได้ 

ขอ้ 16 การใชเ้ครื่องมือดบัเพลงิแบบมือถือนายจา้งตอ้งปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือตามประเภทของเพลงิดงัตอ่ไปนี้ 
ก. ใหใ้ชเ้ครื่องดบัเพลงิแบบมือถือท่ีใชน้  า้สะสมแรงดนัหรือสารเคมีดบัเพลงิท่ีสามารถดบัเพลงิประเภท เอ 

ข. ใหใ้ชเ้ครื่องดบัเพลงิแบบมือถือท่ีใชส้ารเคมีดบัเพลงิชนิดคารบ์อนไดออกไซดห์รือโฟม หรือผงเคมีแหง้หรือสารเคมีดบัเพลงิท่ี
สามารถดบัเพลงิประเภทบี 

ค. ใหใ้ชเ้ครื่องดบัเพลงิแบบมือถือท่ีใชส้ารเคมีดบัเพลงิชนิดคารบ์อนไดออกไซด ์หรือผงเคมีแหง้ หรือสารเคมีดบัเพลงิท่ีสามารถ
ดบัเพลงิประเภท ซี 

ง. ใหใ้ชเ้ครื่องดบัเพลงิแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีท่ีสามารถดบัเพลงิประเภท ดี 
จ. หา้มใชเ้ครื่องดบัเพลงิท่ีอาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คารบ์อนเตตราคลอไรด์ 

(2) ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เครื่องดบัเพลงิตามชนิด จ านวน และใหท้ าการตดิตัง้ดงัตอ่ไปนี้ 
ก. เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือชนิดท่ีใชด้บัเพลงิประเภท เอ ชนิดของเครื่องดบัเพลงิท่ีใชใ้หค้  านวณตามพืน้ท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพ

เส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัท่ีก าหนดตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ชนิดของเครื่อง
ดบัเพลงิ 

พืน้ท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพ
เส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยั 
อย่างเบาตอ่เครื่องดบัเพลงิ 

1 เครื่อง 

พืน้ท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพ
เส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยั 
อย่างปานกลางตอ่เครื่อง

ดบัเพลงิ 1 เครื่อง 

พืน้ท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพ
เส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยั 
อย่างรา้ยแรงตอ่เครื่อง
ดบัเพลงิ 1 เครื่อง 

1 - เอ 200 ตร.ม. ไมอ่นญุาตใหใ้ช ้ ไมอ่นญุาตใหใ้ช ้

2 - เอ 560 ตร.ม. 200 ตร.ม. ไมอ่นญุาตใหใ้ช ้

3 - เอ 840 ตร.ม. 420 ตร.ม. 200 ตร.ม. 

4 - เอ 1,050 ตร.ม. 560 ตร.ม. 370 ตร.ม. 

5 - เอ 1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 560 ตร.ม. 

10 - เอ 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 



20 - เอ 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 

40 - เอ 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 

นายจา้งจะใชเ้ครื่องดบัเพลงิชนิดสงูกวา่ความสามารถในการดบัเพลงิตามพืน้ท่ีท่ีก าหนดในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได ้แตใ่นกรณี
ท่ีใชเ้ครื่องดบัเพลงิชนิดท่ีต  ่ากวา่ความสามารถในการดบัเพลงิตามพืน้ท่ีท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งใหเ้พิม่จ  านวนเครื่องดบัเพลงิชนิดนัน้ใหไ้ด้
สดัสว่นกบัพืน้ท่ีท่ีก าหนด 

การค านวณใชช้นิดเครื่องดบัเพลงิตามสดัสว่นพืน้ท่ีของสถานท่ีท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถา้มีเศษของพืน้ท่ีใหน้บัเป็น
พืน้ท่ีเตม็สว่น ท่ีตอ้งเพิม่จ  านวนเครื่องดบัเพลงิขึน้อีกหนึ่งเครื่อง 

ในกรณีท่ีสถานท่ีมีพืน้ท่ีเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางตามวรรคหนึ่ง นายจา้งจะตอ้งเพิม่เครื่องดบัเพลงิโดยค านวณตามสดัสว่น
ของพืน้ท่ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีนายจา้งตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิตัง้แตส่องเครื่องขึน้ไป เครื่องดบัเพลงิแตล่ะเคร่ืองตอ้งมีระยะห่างกนัไมเ่กินย่ีสบิเมตร 
ข. เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือชนิดท่ีใชด้บัเพลงิประเภท บี ชนิดของเครื่องดบัเพลงิท่ีใชใ้หต้ดิตัง้โดยมีระยะห่างจากวสัดท่ีุจะ

ก่อใหเ้กิดเพลงิประเภท บี ในสถานท่ีตามสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัตามท่ีก าหนดในตารางตอ่ไปนี  ้

สถานที่ซึ่งมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยั ชนิดของเครื่องดบัเพลิง ระยะห่างจากวสัดทุี่ก่อใหเ้กิดเพลิงประเภท บี 

อย่างเบา 5 - บี 
10 - บ ี

9 เมตร 
15 เมตร 

อย่างปานกลาง 10 - บ ี
20 - บ ี

9 เมตร 
15 เมตร 

อย่างรา้ยแรง 20 - บ ี
40 - บ ี

9 เมตร 
15 เมตร 

ค. เครื่องดบัเพลงิท่ีก าหนดไวใ้น (2) ตอ้งมีมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนดหรือยอมรบั 

ง. เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือทกุเครื่องตอ้งมีเครื่องหมายหรือสญัลกัษณแ์สดงวา่เป็นชนิดใด ใชด้บัไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือ
สญัลกัษณต์อ้งมีขนาดท่ีมองเห็นไดช้ดัจนในระยะไมน่อ้ยกวา่หนึ่งเมตรหา้สบิเซนตเิมตร 

(3) ขอ้ปฏิบตัทิั่วไปเก่ียวกับเครื่องดบัเพลงิแบบมือถือ 

ก. ตอ้งมีการซ่อมบ ารุงและตรวจตราใหมี้สารท่ีใชใ้นการดบัเพลงิตามปริมาตรท่ีทางราชการก าหนดตามชนิดของเครื่อง 
ข. ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบสภาพของเครื่องดบัเพลงิไมน่อ้ยกวา่หกเดือนตอ่หนึ่งครัง้และเก็บผลไวใ้หพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจได้

ตลอดเวลา 
ค. เครื่องดบัเพลงิแต่ละเคร่ืองตอ้งมีน า้หนกัสทุธิไมเ่กินย่ีสบิกิโลกรมั ตดิตัง้สงูจากพืน้ท่ีท างานไมน่อ้ยกว่าหนึ่งเมตร แตไ่ม่เกิน

หนึ่งเมตรส่ีสิบเซนตเิมตร 
ง. ตอ้งมีการตรวจสอบการตดิตัง้ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

จ. ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัชนิด และวิธีใช ้เป็นภาษาไทยท่ีเห็นไดช้ดัเจนตดิไว ้ณ จดุตดิตัง้ 

ขอ้ 17 ในกรณีท่ีนายจา้งจดัใหมี้ระบบน า้ดบัเพลงิอตัโนมตั ิตอ้งปฏิบตัดิงันี  ้

(1) ระบบน า้ดบัเพลงิอตัโนมตัิตอ้งไดม้าตรฐานท่ีทางราชการก าหนดหรือยอมรบั 

(2) ตอ้งเปิดวาลว์ประธานท่ีควบคมุระบบจ่ายน า้เขา้อยู่ตลอดเวลา และจดัใหมี้ผูค้วบคมุดแูลใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลาท่ีมีการท างาน 

(3) ตอ้งตดิตัง้สญัญาณเพ่ือเตือนภยัในขณะท่ีระบบน า้ดบัเพลงิอตัโนมตักิ  าลงัท างาน หรือกรณีอปุกรณต์วัหนึ่งตวัใดในระบบผดิปกติ 
(4) ตอ้งไมมี่สิง่กีดขวางทางน า้จากหัวฉีดน า้ดบัเพลงิของระบบนีอ้ย่างนอ้ยหกสบิเซนตเิมตรโดยรอบ 

ขอ้ 18 ในสถานท่ีท างานท่ีมีการตดิตัง้ระบบน า้ดบัเพลงิอตัโนมตั ิหรือระบบสารเคมีอตัโนมตั ิใหน้ายจา้งจดัใหมี้เครื่องดบัเพลงิแบบ
มือถือตามท่ีก าหนดในขอ้ 16 ดว้ย 



ขอ้ 19 ใหน้ายจา้งปฏิบตัเิก่ียวกบัอปุกรณด์บัเพลงิดงัต่อไปนี ้

(1) ตดิตัง้อปุกรณด์บัเพลงิในท่ีเห็นไดช้ดัเจนและสามารถหยิบใชง้านไดส้ะดวกโดยไมมี่สิง่กีดขวาง 
(2) จดัใหมี้การดแูลรกัษาอปุกรณด์บัเพลงิ และตรวจสอบใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดด้ีอย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือตามระยะเวลา

ท่ีผูผ้ลติอปุกรณน์ัน้ก าหนด เวน้แตเ่ครื่องดบัเพลงิแบบมือถือใหต้รวจสอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้16 (3) ข. และตดิปา้ยแสดงผลการ
ตรวจสอบ วนัท่ีท าการตรวจสอบครัง้สดุทา้ยไวท่ี้อปุกรณด์งักลา่วและเก็บผลไวใ้หพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

(3) จดัใหล้กูจา้งเขา้รบัการฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้จากหน่วยงานท่ีทางราชการก าหนด หรือยอมรบัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละส่ีสิบของ
จ านวนลกูจา้งในแตล่ะหน่วยงานของสถานประกอบการ 

ขอ้ 20 ใหน้ายจา้งจดัลกูจา้งเพ่ือท าหนา้ท่ีดบัเพลงิโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาท่ีมีการท างาน 

ขอ้ 21 ใหน้ายจา้งจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบุคคลท่ีใชใ้นการดบัเพลงิและการฝึกซอ้มดบัเพลงิโดยเฉพาะ เช่น เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ถงุมือ หมวก หนา้กากปอ้งกนัความรอ้น หรือควนัพษิ เป็นตน้ ไวใ้หล้กูจา้งใชใ้นการดบัเพลงิ 

หมวด 4 

การปอ้งกนัแหลง่ก่อเกิดการกระจายตวัของความรอ้น 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 22 ใหน้ายจา้งปอ้งกนัแหลง่ก่อเกิดการกระจายตวัของความรอ้นดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ปอ้งกนัมใิหเ้กิดกระแสไฟฟา้ลดัวงจรตามกฏหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟา้ 
(2) ปอ้งกนัอคัคีภยัจากเครื่องยนตห์รือปลอ่งไฟเพ่ือมใิหเ้กิดลกูไฟหรือเขมา่ไฟกระเดน็ถกูวตัถท่ีุตดิไฟได ้เช่น น า วตัถตุดิไฟออกจาก

บรเิวณนัน้ หรือจดัท าท่ีครอบปอ้งกนัลกูไฟหรือเขม่าไฟ 

(3) ปอ้งกนัอคัคีภยัท่ีเกิดจากการแผร่งัสี การน า หรือการพาความรอ้นจากแหลง่ก าเนิดความรอ้นสงูไปสูว่สัดท่ีุตดิไฟไดง้่าย เช่น 
จดัท าฉนวนหุม้หรือปิดกัน้ 

(4) ปอ้งกนัอคัคีภยัจากการท างานท่ีเกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องจกัร เครื่องมือท่ีเกิดประกายไฟหรือความรอ้นสงูท่ีอาจท า
ใหเ้กิดการลกุไหมไ้ด ้เช่น การซ่อมบ ารุง หรือหยดุพกัการใชง้าน 

(5) เพ่ือปอ้งกนัการสะสมของไฟฟา้สถิตยใ์หต้อ่สายดนิกบัถงัหรือท่อน า้มนัเชือ้เพลงิ สารเคมีหรือของเหลวไวไฟ โดยใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 

หมวด 5 

วตัถไุวไฟและวตัถรุะเบิด 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีนายจา้งมีหรือเก็บรกัษาวตัถุไวไฟและวตัถรุะเบดิไวใ้นสถานประกอบการใหป้ฏิบตัิดงัตอ่ไปนี้ 
(1) วตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิรวมตลอดถึงวตัถท่ีุเม่ืออยู่รวมกนัแลว้จะเกิดปฏิกิรยิาหรือการหมกัหมมท าใหก้ลายเป็นวตัถไุวไฟหรือ

วตัถรุะเบดิ ใหแ้ยกเก็บโดยไมใ่หป้ะปนกนัและตอ้งเก็บในหอ้งท่ีมีผนงัทนไฟและประตทูนไฟท่ีปิดไดเ้องและปิดกญุแจหอ้งทกุครัง้เม่ือไมมี่การ
ปฏิบตังิานในหอ้งนัน้แลว้ 

(2) วตัถท่ีุเป็นตวัเติมอ๊อกซิเจน หรือวตัถท่ีุไวตอ่การท า ปฏิกิรยิาแลว้เกิดการลกุไหมไ้ด ้ใหแ้ยกเก็บไวต้า่งหากในอาคารทนไฟ ซึ่งอยู่
ห่างจากอาคารหรือวตัถตุดิไฟในระยะท่ีปลอดภยั 

(3) ภาชนะท่ีใชบ้รรจวุตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดรวมทัง้อุปกรณป์ระกอบตอ้งมีสภาพท่ีแขง็แรงทนทานไดร้บัการดแูลใหอ้ยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภยัตอ่การใชง้านอยู่เสมอ 

(4) ภาชนะบรรจท่ีุใชใ้นการขนถ่ายวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิตอ้งเป็นแบบท่ีเคล่ือนยา้ยไดด้ว้ยความปลอดภยั 

(5) หา้มเก็บวตัถุไวไฟหรือวตัถรุะเบดิไวท่ี้บรเิวณประตเูขา้-ออก บนัไดหรือทางเดนิ 



(6) จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในหอ้งเก็บและหอ้งปฏิบตังิานเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิหรือวตัถไุวไฟ 
และตอ้งปอ้งกนัมใิหอ้ากาศท่ีระบายออกเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

(7) ควบคมุมิใหเ้กิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิท่ีจะเป็นสาเหตใุห้เกิดการติดไฟ 

(8) ตอ้งจดัท าปา้ย “วตัถรุะเบดิหา้มสบูบหุรี่” หรือ “วตัถไุวไฟหา้มสบูบหุรี่” แลว้แตก่รณีดว้ยตวัอกัษรสีแดงขนาดไมต่  ่ากวา่ย่ีสบิ
เซนตเิมตรบนพืน้สีขาวตดิไวใ้หเ้ห็นไดช้ดัเจนท่ีหนา้หอ้งเก็บวตัถดุงักล่าว และหา้มบคุคลท่ีไมมี่หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป 

(9) ตอ้งจดัใหล้กูจา้งท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกับวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิซึ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การปฏิบตังิานในหนา้ท่ีสวมใสอ่ปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลตามความเหมาะสมตอ่การปฏิบตังิานนัน้ 

(10) อปุกรณ ์เครือ่งมือ เครื่องใช ้และอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัตา่งๆ ตอ้งเป็นชนิดไมก่่อใหเ้กิดประกายไฟ หรือเป็นสาเหตุ
ของการเกิดเพลงิไหมไ้ด ้

ขอ้ 24 ในกรณีท่ีวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิเป็นของเหลว นอกจากการปฏิบตัติามขอ้ 23 แลว้ นายจา้งตอ้งปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) การเก็บรกัษาและขนถ่ายน า้มนัเชือ้เพลงิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บรกัษาน า้มนัเชือ้เพลงิ 
(2) การเก็บรกัษาวตัถไุวไฟและวตัถรุะเบิดชนิดของเหลวไวใ้นอาคาร 

ก.ตอ้งเก็บไวใ้นหอ้งท่ีมีประตชูนิดท่ีปิด-เปิด ไดเ้อง ประตแูละผนงัหอ้งตอ้งสรา้งดว้ยวตัถทุนไฟและสามารถกกัของเหลวมใิหไ้หล
ออกภายนอกได ้พืน้ตอ้งมีความลาดเอียง หรือเป็นรางระบายของเหลวท่ีซึ่งออกไปยงัท่ีปลอดภยัได ้

ข.การเก็บวตัถไุวไฟและวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวในหอ้งเก็บภายในอาคารก็ตอ้งมีปรมิาณ ขนาดความทนไฟและพืน้ท่ีของหอ้ง
เป็นอตัราสว่นตอ่ปริมาณวตัถดุงักล่าว ดงัตอ่ไปนี ้

1. หอ้งท่ีมีขนาดตัง้แตส่บิส่ีตารางเมตรแต่ไมถ่ึงส่ีสบิเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไมมี่การจดัระบบปอ้งกนัอคัคีภยัไว ้หอ้งนัน้ตอ้ง
สามารถทนไฟไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวตัถรุะเบดิหรือวตัถุไวไฟชนิดของเหลวไดไ้มเ่กินแปดสิบส่ีลติรตอ่หนึ่งตารางเมตร 

2. หอ้งท่ีมีขนาดตัง้แตส่บิส่ีตารางเมตรแต่ไมถ่ึงส่ีสบิเจ็ดตารางเมตร และมีการจดัระบบปอ้งกนัอคัคีภยัไว ้หอ้งนัน้ตอ้งสามารถ
ทนไฟไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวตัถรุะเบดิหรือวตัถไุวไฟชนิดของเหลวไดไ้มเ่กินสองรอ้ยส่ีลติรตอ่หนึ่งตารางเมตร 

3.หอ้งท่ีมีขนาดส่ีสบิเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไมมี่การจดัระบบปอ้งกนัอคัคีภยัไว ้หอ้งนัน้ตอ้งสามารถทนไฟไดไ้มน่อ้ยกวา่สองชั่วโมง 
จึงสามารถเก็บวตัถรุะเบิดหรือวตัถไุวไฟชนิดของเหลวไดไ้มเ่กินหน่ึงรอ้ยหกสบิสามลติรตอ่หนึ่งตารางเมตร 

4.หอ้งท่ีมีขนาดส่ีสบิเจ็ดตารางเมตร และมีการจดัระบบปอ้งกนัอคัคีภยัไว ้สามารถเก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดชนิดของเหลว
ไดไ้มเ่กินส่ีรอ้ยแปดลติรตอ่ตารางเมตร 

ค. ภายในหอ้งเก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดชนิดของเหลวตอ้งจดัใหมี้ทางเดนิสูป่ระตทูางออกกวา้งอย่างนอ้ยหนึ่งเมตร และหา้ม
มใิหมี้สิง่กีดขวางทาง 

ง. วตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิของเหลวท่ีมีปริมาณมากกว่าท่ีอนญุาตใหเ้ก็บในหอ้งเก็บของภายในอาคาร ตอ้งน า ไปเก็บไวน้อก
อาคารโดยใหป้ฏิบตัติามขอ้ 24 (3) 

(3) การเก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดเหลวไวน้อกอาคาร นายจา้งตอ้งปฏิบตัดิงันี  ้

ก. ปรมิาณวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวท่ีบรรจใุนภาชนะแตล่ะใบจะตอ้งไมเ่กินสองรอ้ยส่ีสบิลติร 
ข. ในกรณีท่ีภาชนะท่ีใชบ้รรจเุป็นชนิดยกเคล่ือนยา้ยได ้และสามารถบรรจวุตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวไดเ้กินสองรอ้ย

ส่ีสบิลติร ตอ้งมีช่องระบายอากาศฉกุเฉินและมีเครื่องดดูถ่ายวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวจากขา้งบนของภาชนะ หรือใชท้่อปิดท่ีมี
ก๊อกปิดไดเ้องจะใชค้วามดนัจากภาชนะหรืออปุกรณอ่ื์นในการถ่ายเทไมไ่ด ้

ค. กองวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดท่ีมีปริมาณรวมกนัไมเ่กินส่ีพนัส่ีรอ้ยลติร แตล่ะกองตอ้งห่างกนัไมน่อ้ยกวา่หนึ่งเมตรหา้สิบ
เซ็นตเิมตร กรณีท่ีมีปรมิาณเกินส่ีพนัส่ีรอ้ยลติรแตไ่มเ่กินแปดพนัแปดรอ้ยลติร แต่ละกองตอ้งห่างกนัไมน่อ้ยกว่าหา้เมตร 

ง. หา้มกองวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิท่ีมีปรมิาณรวมกนัเกินแปดพนัแปดรอ้ยลติร 
จ. ตอ้งมีช่องทางเดนิจากจดุตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิไปสูก่องวตัถุซึ่งมีความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ส่ีเมตรและไมมี่สิง่กีดขวางทาง 



ฉ. บรเิวณพืน้ท่ีใชว้างภาชนะบรรจวุตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวตอ้งมีลกัษณะลาดเอียงหรือมีรางน า้ หรือเข่ือนกัน้ท่ี
สามารถระบายสิง่ท่ีรั่วไหล หรือระบายน า้บนดนิ หรือน า้ฝนได ้ปลายทางท่ีระบายออกตอ้งเป็นท่ีปลอดภยัจากอคัคีภยั 

ช. บรเิวณท่ีใชเ้ก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดตอ้งไมป่ลอ่ยใหมี้หญา้ขึน้รก มีขยะ หรือวตัถตุดิไฟ 

ประเภทอ่ืนๆ ท่ีอาจท า ใหเ้กิดอคัคีภยัได ้

(4) การปอ้งกนัอคัคีภยับรเิวณท่ีเก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลว 
ก. นายจา้งตอ้งตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือชนิดไม่ต  ่ากวา่ 20-บี ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งเครื่องบรเิวณหนา้หอ้งท่ีใชเ้ก็บวตัถไุวไฟหรือ

วตัถรุะเบดิชนิดของเหลว โดยมีระยะห่างจากประตหูอ้งนัน้ไมน่อ้ยกวา่สามเมตร 
ข. ในกรณีท่ีเก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวไวภ้ายนอกอาคาร ตอ้งจดัใหมี้เครื่องดับเพลงิแบบมือถือชนิด20-บี ไม่

นอ้ยกวา่หนึ่งเครื่อง โดยมีระยะห่างจากบรเิวณท่ีเก็บวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวไมน่อ้ยกวา่แปดเมตรและไมเ่กินย่ีสบิส่ีเมตร 
(5) การปอ้งกนัอนัตรายจากการขนถ่ายวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลว 

ก.บรเิวณท่ีมีการถ่ายเทวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดชนิดของเหลวท่ีมีปรมิาณตัง้แตย่ี่สบิลติรขึน้ไป ตอ้งห่างจากบรเิวณปฏิบตังิาน
อ่ืนๆ ไมน่อ้ยกวา่แปดเมตร หรือมีผนงัปิดกัน้ท่ีสรา้งดว้ยวตัถทุนไฟอย่างนอ้ยหนึ่งชั่วโมงและตอ้งจดัใหมี้การระบายอากาศเพ่ือมิใหมี้ความ
เขม้ขน้ของไอระเหยท่ีสามารถตดิไฟได ้

ข. การขนถ่ายจากภาชนะหรือถงัท่ีอยู่ภายในหรือนอกอาคารชนิดตดิตรงึกับท่ี ตอ้งใชร้ะบบท่อปิด ในกรณีท่ีใชภ้าชนะขนาดเลก็
ชนิดท่ีเคล่ือนยา้ยได ้อาจเลือกใชว้ธีิกาลกัน า้ หรือป๊ม ัท่ีมีวาลว์ซึ่งสามารถปิดไดเ้องในการขนถ่าย หา้มใชว้ิธีอดัอากาศ 

ค. ตอ้งปอ้งกนัมใิหมี้การรั่วไหลหรือหกของวตัถไุฟไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลว ถา้มีการรั่วไหลหรือหกตอ้งขจดัโดยการดดู 
ซบั หรือระบายใหอ้อกในท่ีปลอดภยั 

ง. วตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิชนิดของเหลวท่ีน าไปใชใ้นบรเิวณท่ีปฏิบตังิาน ตอ้งห่างจากแหลง่ก าเนิดความรอ้นไมน่อ้ยกวา่สบิหก
เมตร เวน้แตจ่ะมีการปอ้งกนัไวอ้ย่างปลอดภยั 

จ. วตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดชนิดของเหลวเม่ือยงัไมต่อ้งการใชง้านตอ้งเก็บไวใ้นภาชนะท่ีปิดอย่างมิดชิด 

ฉ. ตอ้งจดัใหมี้เครื่องดบัเพลงิชนิดไมต่  ่ากวา่ 20-บี ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งเครื่องไวบ้นยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนสง่หรือขนถ่ายวตัถไุวไฟ
หรือวตัถรุะเบดิ 

ขอ้ 25 การเก็บถงัก๊าซชนิดเคล่ือนยา้ยได ้ชนิดของเหลว ใหน้ายจา้งปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีเก็บถงัก๊าซไวภ้ายนอกอาคารตอ้งเก็บไวใ้นท่ีเปิดโลง่ ท่ีมีการปอ้งกนัความรอ้นมิใหมี้อณุหภมูสิงูกวา่ท่ีผูผ้ลติก าหนดไว้ 
(2) ถา้เก็บถงัก๊าซไวภ้ายในอาคารตอ้งแยกเก็บไวใ้นหอ้งท่ีมีผนงัทนไฟ 

(3) หา้มเก็บถงัก๊าซไวใ้กลว้ตัถท่ีุลกุไหมไ้ดง้่าย 

ขอ้ 26 การปอ้งกนัอนัตรายจากถ่านหิน เซลลลูอยด ์หรือของแขง็ท่ีตดิไฟง่ายใหน้ายจา้งปฏิบตัดิงันี  ้

(1) การเก็บถ่านหินในท่ีโลง่แจง้ตอ้งพรมน า้ใหเ้ปียกชืน้ตลอดเวลาและอดัทบัใหแ้น่นเพ่ือปอ้งกนัการลกุไหมเ้อง และหา้มกองสงูเกิน
สามเมตร 

(2) ถ่านหินท่ีบดแลว้หรือชนิดผงท่ีมีอณุหภมูสิงูกวา่หกสบิหา้องศาเซลเซียส ตอ้งท าใหเ้ย็นก่อนน าไปเก็บใสไ่วใ้นถงัหรือภาชนะทนไฟ 

(3) ถงัหรือภาชนะท่ีใชเ้ก็บถ่านหิน หรือผงแรท่ี่ลกุไหมไ้ดง้่ายตอ้งสรา้งดว้ยวตัถทุนไฟท่ีมีฝาปิดมดิชิดและตอ้งเก็บไวใ้หห้่างไกลจาก
แหลง่ความรอ้น 

(4) การเก็บเซลลลูอยดห์รือของแขง็ท่ีติดไฟไดง้่ายในไซโล ถงั หรือภาชนะ ตอ้งท าการปอ้งกนัการผสมกบัอากาศท่ีจะลกุไหมไ้ด ้เช่น 
การระบายอากาศ และการปอ้งกนัการลกุไหมจ้ากแหล่งความรอ้น 

ขอ้ 27 การเก็บวตัถท่ีุตดิไฟไดง้่าย เช่น ไม ้กระดาษ ขนสตัว ์ฟาง หรือสิง่อ่ืนใดท่ีมีคณุสมบตัิคลา้ยคลงึกนั ในกรณีท่ีมีจ  านวนมากให้
นายจา้งแยกเก็บไวใ้นอาคารต่างหาก หรือเก็บในหอ้งทนไฟ หลงัคาหรือฝาหอ้งตอ้งไมท่ าดว้ยแกว้หรือวตัถโุปร่งใสท่ีแสงแดดสอ่งตรงเขา้ไปได้ 
ถา้มีจ  านวนนอ้ยใหเ้ก็บไวใ้นภาชนะทนไฟ หรือถงัโลหะท่ีมีฝาปิด 



ขอ้ 28 ใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล เช่น 
ถงุมือ หนา้กาก เสือ้ผา้ รองเทา้ ท่ีสามารถปอ้งกนัวตัถไุวไฟ หรือวตัถรุะเบิดชนิดนัน้ได้ 

หมวด 6 

การก าจดัของเสียท่ีตดิไฟไดง้่าย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 29 ใหน้ายจา้งปฏิบตัเิก่ียวกบัของเสียท่ีตดิไฟง่ายตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ตอ้งเก็บรวบรวมของเสียท่ีตดิไฟไดง้่ายไวใ้นภาชนะปิดท่ีเป็นโลหะ 

(2) จดัใหมี้การท าความสะอาดมิใหมี้การสะสมหรือตกคา้งของของเสียท่ีตดิไฟไดง้่ายไมน่อ้ยกวา่วนัละหนึ่งครัง้ถา้เป็นงานกะไม่นอ้ย
กวา่กะละหนึ่งครัง้ เวน้แตว่ตัถุไวไฟหรือวตัถรุะเบดิท่ีลกุไหมไ้ดเ้อง ตอ้งจดัใหมี้การท าความสะอาดทนัที 

(3) ใหน้ าของเสียท่ีเก็บรวบรวมตาม (1) ออกไปจากบรเิวณท่ีลกูจา้งท างานไมน่อ้ยกวา่วนัละหนึ่งครัง้ ในกรณีท่ียงัไมไ่ดก้  าจดัทนัทีให้
น าไปเก็บไวใ้นหอ้งหรืออาคารทนไฟ และตอ้งน าไปก าจดัใหห้มดอย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้โดยวธีิการท่ีปลอดภยั เช่น การเผา การฝัง หรือ
การใชส้ารเคมีเพ่ือใหข้องเสียนัน้สลายตวั 

ขอ้ 30 การก าจดัของเสียโดยการเผาใหน้ายจา้งปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใหเ้ผาในเตาท่ีออกแบบส าหรบัการเผาโดยเฉพาะ ถา้เผาในท่ีโลง่แจง้ ตอ้งห่างจากท่ีลกูจา้งท างานในระยะท่ีปลอดภยัและอยู่ใต้
ลม 

(2) ลกูจา้งท่ีท าหนา้ท่ีเผาตอ้งสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล เช่น หนา้กาก ถงุมือ เป็นตน้ 

(3) ใหน้ายจา้งจดัเก็บเถา้ถ่านท่ีเหลือจากการเผาของเสียนัน้ไวใ้นภาชนะ หอ้ง สถานท่ีปลอดภยั หรือเก็บไวใ้นภาชนะท่ีปิดมดิชิดเพ่ือ
ปอ้งกนัการรั่วไหล หรือน าไปฝังในสถานท่ีปลอดภยั 

หมวด 7 

การปอ้งกนัอนัตรายจากฟา้ผ่า 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 31 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้สายลอ่ฟา้เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายจากฟา้ผา่ส  าหรบัอาคาร สิง่ก่อสรา้งหรือภาชนะดงัตอ่ไปนี  ้

(1) อาคารท่ีมีวตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบดิ 

(2) อาคารท่ีมไิดอ้ยู่ในรศัมีการปอ้งกนัสายลอ่ฟา้จากอาคารอ่ืน 

(3) สิง่ก่อสรา้งหรือภาชนะท่ีมีสว่นสงู เช่น ปลอ่งไฟ หอคอย เสาธง ถงัเก็บน า้ หรือสารเคมี 

การตดิตัง้สายลอ่ฟา้ ใหป้ฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 

ขอ้ 32 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการไหลของกระแสไฟฟา้จากสายไฟฟา้แรงสงู สายโทรเลข เสาวทิยส่ืุอสาร หรือสิง่อ่ืน
ใดท่ีมีคณุสมบตัคิลา้ยกนัสู่สายลอ่ฟา้ โดยตดิตัง้สายลอ่ฟา้ใหมี้ระยะห่างท่ีปลอดภยัหรือปิดกัน้มใิหมี้การรั่วไหลของกระแสไฟฟา้ 

หมวด 8 

ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมแ้ละการฝึกซอ้มดบัเพลงิ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 33 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมใ้นสถานประกอบการโดยใหป้ฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี้ 
(1) สถานประกอบการตัง้แตส่องชัน้ขึน้ไปตอ้งตดิตัง้ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมช้นิดเปลง่เสียงใหล้กูจา้งท่ีท างานภายในอาคาร

ไดย้ินอย่างทั่วถึง โดยมีระดบัความดงัของเสียงไมน่อ้ยกวา่หนึ่งรอ้ยเดซิเบล (เอ) วดัห่างจากจดุก าเนิดของเสียงหนึ่งเมตรโดยรอบ 

(2) อปุกรณท่ี์ท าใหเ้ครื่องเปลง่เสียงสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมท้ างาน ตอ้งอยู่ในท่ีเดน่ชดัเขา้ไปถึงง่ายหรืออยู่ในเสน้ทางหนีไฟ โดย
ตอ้งตดิตัง้ทกุชัน้และมีระยะห่างจากจดุท่ีลกูจา้งท างานไมเ่กินสามสิบเมตร 



(3) สญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมจ้ะตอ้งมีเสียงท่ีแตกตา่งไปจากเสียงท่ีใชใ้นสถานประกอบการทั่วไป และหา้มใชเ้สียงดงักลา่วในกรณี
อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 

(4) ตอ้งจดัใหมี้การทดสอบประสทิธิภาพในการท างานของระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมอ้ย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้ 
(5) ส าหรบักิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีไม่ตอ้งการใหใ้ชเ้สียงจะตอ้งจดัใหมี้อปุกรณ ์หรือมาตรการอ่ืนใด เช่น สญัญาณไฟ รหสัท่ี

สามารถแจง้เหตเุพลงิไหมไ้ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

ขอ้ 34 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลงิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สถานประกอบการท่ีมีสภาพเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภัยอย่างปานกลางหรืออย่างรา้ยแรงตอ้งจดัใหมี้กลุม่พนักงานเพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ี
เก่ียวกบัการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั และมีผูอ้  านวยการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัเป็นผูอ้  านวยการในการด าเนินงานทัง้ระบบประจ าสถาน
ประกอบการตลอดเวลา 

(2) ตอ้งจดัใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวกับการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัเขา้รบัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั การใช้
อปุกรณต์า่งๆ ในการดบัเพลงิ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉกุเฉิน 

ขอ้ 35 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มอพยพลกูจา้งออกจากอาคารไปตามเสน้ทางหนีไฟตามท่ีก าหนดในขอ้ 13 

ขอ้ 36 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลงิและการฝึกซอ้มหนีไฟ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
ในกรณีท่ีนายจา้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลงิหรือฝึกซอ้มหนีไฟเอง ใหส้ง่แผนและรายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกซอ้มตอ่อธิบดี เพ่ือให้

ความเห็นชอบก่อนการฝึกซอ้มไม่นอ้ยกวา่สามสบิวนั 

ถา้นายจา้งไมส่ามารถฝึกซอ้มดบัเพลงิหรือหนีไฟไดเ้องใหข้อความรว่มมือหน่วยงานดบัเพลงิทอ้งถิ่นหรือหน่วยงานท่ีทางราชการ
รบัรองวา่ช่วยด าเนินการฝึกซอ้ม 

ใหน้ายจา้งจดัท ารายงานผลการฝึกซอ้มตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดย่ืนตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสามสบิวนันบัแตว่นัเสรจ็สิน้การ
ฝึกซอ้ม 

หมวด 9 

เบด็เตลด็ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอ้ 37 ลกูจา้งตอ้งใชอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลท่ีนายจา้งจดัใหต้ามประกาศนี้ 

ขอ้ 38 ใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการปฏิบตัติามประกาศนี ้

ขอ้ 39 เม่ือปรากฏวา่นายจา้งหรือลกูจา้งฝ่าฝืนประกาศนี ้พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจใหค้  า เตือนเพ่ือใหป้ฏิบตัิใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นค าเตือนเสียก่อนก็ได ้

  

                                                                                          ประกาศ ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 

                                                                                                              เจรญิจิตต ์ณ สงขลา 
                                                                                             รฐัมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบตัริาชการแทน 

                                                                                                  รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

  
  

แบบรายงานผลการฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มหนีไฟ 

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั 

ในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภยัในการท างานส าหรบัลกูจา้ง ขอ้ 36) 
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1.3  จ านวนพนกังานท่ีผา่นการอบรมการฝึกซอ้มดบัเพลงิในปีท่ีรายงาน 

หลกัสตูรการดบัเพลงิขัน้ตน้             จ านวน................................คน 

หลกัสตูรการดบัเพลงิขัน้รุนแรง       จ านวน................................คน 

(ใหแ้นบรายช่ือผูเ้ขา้รบัการอบรมการฝึกซอ้มดบัเพลงิมาดว้ย) 
2.รายการการฝึกซอ้มหนีไฟ..................................................................................................................................... 
........................................................................... ...................................................................................................... 

2.1  ช่ือหน่วยงานท่ีฝึกอบรมท่ีทางราชการรบัรองหรือยอมรบั.............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
(ใหแ้นบหนงัสือรบัรองของทางราชการมาดว้ย) 

2.2  วนัท่ีท าการฝึกซอ้ม......................สถานท่ีฝึกซอ้ม........................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 

2.3  จ านวนพนกังานท่ีเขา้รว่มในการฝึกซอ้มในปีท่ีรายงาน..................คน 

(ใหแ้นบรายช่ือผูท่ี้เขา้รว่มการฝึกซอ้มมาดว้ย) 
3. ผลการด าเนินงานการฝึกซอ้มดบัเพลงิและการซอ้มหนีไฟ 

                                 ไมด่ ี                  พอใช ้

                                 ดี                        ดีมาก 
  
ลงช่ือ..................................................................... 
                                    ผูร้ายงาน 

ต าแหน่ง................................................................. 
วนัท่ี…………/……………/…………. 
 


